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POROCILO O PITNI VODI NA VODOOSKRBNEM
SISTEMU PTUJ ZA LETO 2021

1 . Podatki o sistemu oskrbe z vodo :

Sistem za oskrbo s pitno vodo 744-Ptuj

Oskrbovalno obmocje Crpalis¢e Skorba

Upravljavec Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
Stevilo uporabnikov 73.900

Distribucija v m”/leto 3.738.044 m”

Dezinfekcija posredno (40 1/s)

Druga priprava vode filtracija delno (50 I/s)

Tip vode 2 - nepovrsinska

Vedji del pitne vode za ptujski vodo oskrbni sistem nacrpamo v centralnem ¢rpaliséu v
Skorbi pri Ptuju. K izboljSanju kvalitete vode in k izboljSanju hidravliénih razmer na
omreZju prispevajo dislocirani globinski vodnjaki na podro¢ju vodovodnega sistema.
Najvecja zmogljivost plitvih in globinskih vodnjakov v Skorbi dosega 370 /s,
zmogljivost dislociranih vodnjakov pa okoli 80 I/s. Globinski vodnjaki delujejo stalno,
plitvi vodnjaki se vkljuCujejo v omrezje glede na trenutne potrebe po vodi. Vodovodna
voda je meSanica vode iz plitve podtalnice in iz globinske podtalnice Dravskega polja.
DolZina vodovodnega omreZja znaSa preko 1000 km, na omreZju je 62 preérpalnih postaj
in 38 vodohranov. V celoti oskrbujemo porabnike vode v 17 ob¢inah, v $e Sestih ob¢inah
pa oskrbujemo posamezna naselja. Letna koli¢ina obracunane vode je znaSala 3.738.044
m’ oz. povpreéno 10.241 m’ na dan (povpreéni dnevni pretok 119 Us).

2. Podatki o zdravstvenem nadzoru pitne vode

Zahteve za pitno vodo so definirane v pravilniku o pitni vodi (Ur. 1. RS §t. 19/2004,
35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 71/2017). Skladnost parametrov pitne
vode na Ptujskem sistemu oskrbe s pitno vodo smo v letu 2021 spremljali z rednim
jemanjem in analizami vzorcev pitne vode v ¢rpali§€u, v vodohranih in pri konénih
porabnikih na omreZju. Dodatno k odvzemu vzorcev vode imamo v Erpaliséu Skorba
nameSCen bioloski indikator z mladicami postrvi za neprekinjen nadzor nad kvaliteto
pitne. Zdravstveni nadzor pitne vode je izvajal akreditirani laboratorij Komunalnega
podjetja Ptuj, preiskave pesticidov pa nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
lokacija Maribor. Zaradi Covid-19 omejitev je bilo v letu 2021 pri uporabnikih na
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omrezju odvzetih nekoliko manj vzorcev vode kot v predhodnem letu (nedostopnost
odjemnih mest zaradi ob&asne zaprtosti lokalov in Sol).

Po naértu notranjega nadzora je bilo na vodovodnem omreZju in v ¢rpaliS¢ih odvzetih
1418 vzorcev vode, od tega 966 za mikrobioloske preiskave, 380 za osnovne kemijske
preiskave, 12 vzorcev za §iroke kemijske preiskave in 60 vzorcev za kontrolo pesticidov
v vodi. Na vodnjakih je bilo za razne kontrole odvzetih 26 vzorcev vode in opravljenih
719 tehnoloskih meritev. Na vodohranih je bilo opravljenih 302 tehnoloskih meritev.

2.1 Mikrobioloska preizkuSanja

St. vseh St. vzorcev s
Stevilo vzorcev neskladnih pokazatelji
VvZorcev onesnaZenja
Crpalisge 219 3 .
Vodohrani 283 7 -
Omrezje 464 10 -
Skupaj 966 20 -

Mikrobiolosko neskladnih je bilo 20 vzorcev oz. 2,07 %. Vsi so bili neskladni zaradi
indikatorskih parametrov (12 x koliformne bakterije, 7 x poviSano skupno Stevilo
mikroorganizmov in 1x Clostridium perfringens). Zdravstveno neustreznega vzorca vode
v letu 2021 ni bilo. Po ugotovitvi neskladnih vzorcev so bili takoj raziskani vzroki in
izvedeni ukrepi za sanacijo stanja (izpiranje in po potrebi dezinfekcija ter sanacija
objekta). Mikrobioloski izvidi na vodnih virih v ¢&rpalis¢ih so bili v 98,6 % skladni.
Neskladni so bili 3-je vzorci zaradi ugotovljene prisotnosti koliformnih bakterij.

2.2 Kemijska preizkuSanja

Od 452 odvzetih vzorcev za kemijske preiskave je bil neskladen 1 vzorec vode na
omreZju zaradi nekoliko preseZene vrednosti atrazina. V tem letu so bili vsi odvzeti
vzorci vode za kontrolo atrazina in ostalih pesticidov na iztoku iz CrpaliS¢ skladni s
pravilnikom o pitni vodi. Ker vrednost atrazina v plitvi podtalnici Dravskega polja Se
vedno presega dovoljeno vrednost 0,1 pg/l, smo skladno s 26. ¢lenom pravilnika o pitni
vodi o tem obvestili ministrstvi za kmetijstvo in okolje.
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Stevilo vzorcev St. neskladnih Neskladni po prilogi 1
vzorcev del B
Redni obdasni |Redni | Obdasni Parameter
Crpalisée 104 12 - - )
Vodohrani 131 - = - -
Omrezje 145 60 - 1 -
Skupaj 452 1

Zaradi presezenih vrednosti atrazina v plitvi podtalnici Dravskega polja in ob&asno
preseZenih vrednosti v distribuirani vodi v preteklih letih, izvajamo dodaten monitoring
pesticidov na omrezju. V letu 2021 je bilo odvzetih Sest serij vzorcev vode. Vse
izmerjene vrednosti atrazina in desetil atrazina so prikazane so v tabeli (v pg/l vode).
Neskladen je bil vzorec v Zlatoli¢ju 29.06.2021

Mesto 23.02.2021 20.04.2021 29.06.2021 02.09.2021 19.10.2021 07.12.2021
vzorenja

Desetil Desetil Desetil Desetil Desetil Desetil
Atrazin | atrazin | Atrazin | atrazin | Atrazin | atrazin | Atrazin | atrazin | Atrazin | atrazin | Atrazin | atrazin

Ptuj 0,027 0,029] 0,019 | 0,021 | 0,038 | 0,029 | 0,030 | 0,026 | 0,026 | 0,023 | 0,027 | 0,020

StarSe 0,0431 0,046 0,049 | 0,056 | 0,074 | 0,043 | 0,057 | 0,044 | 0,081 | 0,041 | 0,100 | 0,053

Zlatolicje 0,0471 0,072 0,045 | 0,038 | 0,110 | 0,071 | 0,045 | 0,083 | 0,066 | 0,044 | 0,061 | 0,068

Stoperce 0,042 0,047] 0,035 | 0,037 | 0,049 | 0,030 | 0,053 | 0,044 | 0,046 | 0,047 | 0,057 | 0,034

Zetale <0,010| 0,011 <0,010 | <0,010 | 0,014 | 0,012 | 0,016 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,015 | <0,010

Cirkulane 0,076 | 0,065] 0,070 | 0,042 | 0,083 | 0,046 | 0,063 | 0,062 | 0,078 | 0,069 | 0,088 | 0,044

GoriSnica 0,045| 0,038 0,035 | 0,022 | 0,034 | 0,028 | 0,049 | 0,035 | 0,046 | 0,074 | 0,067 | 0,030

Zagorci 0,049 0,032] 0,033 | 0,019 | 0,047 | 0,027 | 0,029 | 0,035 | 0,044 | 0,023 | 0,054 | 0,029

Cerkvenjak | 0,018| 0,016] 0,013 | <0,010 | 0,025 | 0,019 | 0,015 | <0,010 | 0,027 | 0,018 | 0,022 | 0,010

GrajenS¢ak | 0,027| 0,022 0,018 | 0,016 | 0,035 | 0,027 | 0,026 | 0,019 | 0,021 | 0,016 | 0,026 | 0,013

Vrednosti nitratov v pitni vodi so se gibale v okviru dovoljenih meja. Pregled vrednosti
nitratov na iztoku iz ¢rpali$¢a Skorba na cevovodih premera 300 in 400 mm je prikazan v
naslednjem grafu (v mg/l vode):
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Na delih omreZja, kjer so zunanji globinski vodnjaki, so bile vrednosti nitratov Se niZje
in so se gibale med 9 in 20 mg/l vode. Na delih omreZja, ki se oskrbujejo iz ¢rpaliSca
Lancova vas, so bile vrednosti nitratov med 30 in 40 mg/I.

3. Tezave pri oskrbi s pitno vodo v letu 2021

V poletnih mesecih je obcasno priSlo do dviga usedlin pri nekaterih uporabnikih zaradi
povec€anega odjema vode pri polnjenju bazenov.

4. Preventivni ukrepi

V skladu z naértom obnovitvenih del smo zamenjavali odseke dotrajanih cevovodov in
zaporne elemente na vozli§¢ih. Nadaljevali smo z lociranjem skritih poSkodb cevovodov.
Z obemi aktivnostmi smo pomembno zmanj$ali deleZ vodnih izgub. Zaradi poruSenega
karbonatnega ravnotezZja v vodi smo na treh hribovskih lokacijah v vodo dozirali CO, za
zmanj$anje izloanja vodnega kamna. Na globinskih vodnjakih VG5, VG6 in VG7 v
Skorbi, VG Lancova vas in VG Podvinci smo izvajali odstranjevanje Zeleza in mangana
iz vode.

Zaradi obCasnega pojavljanja peska in izlo€enega vodnega kamna v pitni vodi smo
omrezje redno izpirali na 62 lokacijah, na 11 lokacijah pa Cistili nameSCene filtre
(stanovanjski bloki v mestu Ptuj).

Zaradi vecjega razlitja kurilnega olja na podro¢ju DraZencev, smo za tri mesece

ustavili plitvi vodnjak v Lancovi vasi.
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5. Varnost vodooskrbe

Varnost vodo oskrbe smo zagotavljali z nadzorovanjem in s preventivnim vzdrZevanjem
vseh objektov na vodo oskrbnem sistemu in z nadzorovanjem varstvenih pasov ¢rpalis¢
na osnovi nacrta notranjega nadzora.

6. Pritozbe uporabnikov

Obravnavano je bilo 15 pritozb uporabnikov glede kvalitete vode. Vecji del pritozb je bil
zaradi pojavljanja usedlin vodnega kamna v notranjih vodovodnih instalacijah in na
mreZicah pip. Drugi del pritoZb se je nana$al na vonj in okus vode. V glavnem so bili
razlog za spremenjen vonj in okus vode pozabljeni in ne vzdrZevani filtri na notranjih
vodovodnih instalacijah pri uporabnikih.

Ptuj, 18.02.2022

Odgovorna gseba po pravilniku o pitni vodi: Direktor: —
O.‘ . . Y i i AL NG = “D_}E‘Tz‘{‘- v .
Ivan Dobnik, univ. dipl. inZ. ~ -'..,-':'nia:“-s ALK mag. Janko Sirec
avU), dd. 14
Syhova uhca 10

T:02 78 75111, F: 02 771 36 01 » ID: 165735676 * Maticna St: 5321387000 » TRR NKBM: 04202-0000289870

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okroznem sodis¢u v Ptuju, 3t. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital druzbe 2.006.417,96 EUR



